
 
ISI POMPASI-BUFFER TANK- 

SİRKÜLASYON POMPASI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Madde 1 – Alımı Yapan Birim: 

a. Adı: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü. 

 

 

Madde 2 –Isı Pompası Teknik Özellikleri: 

a. İç ve dış üniteyi birarada olacak şekilde monoblock sistem olacaktır. 

b. En az 16KW kapasitede olacaktır. 

c. -15
o
c de yüzdeyüz ısıtma özelliği olacaktır. 

d.  Mevsimsel performans katsayısı en az A+ olmalıdır. 

e. Su devresini izlemek için yerleşik su akışı ve basınç sensörleri olacaktır. 

f. Soğutucu akışkan R32 olacaktır. 

 

Madde 3 –Buffer Tank Teknik Özellikleri: 

a. Çalışma basıncı en az 5 atü olacaktır. 

b. Poliüretan izolasyonu ve vinleks kılıfı olacaktır. 

c. Dik tip olacaktır. 

 

 

Madde 4 –Sirkülasyon Pompası Teknik Özellikleri: 

a. Pompa giriş çıkış DN40 tip olacaktır. 

b. Frekans kontrollü olacaktır. 

c. Türkiye SGM-2011/15 ve AB EC 641/2009 yönetmeliklerine uygun olacaktır. 

 

 

Madde 5 – Garanti ile İlgili Hususlar: 

a. Makineler 2 yıl garantili olacaktır. 

 

 

Madde 6 – Montaj ve Teslimat: 

a) İstekli firmadan ürünü talep ettikten 10 takvim günü içinde idarenin göstereceği yere 

montajını tamamlayarak çalışır vaziyette eksiksiz teslim edecektir. 

b) Ürünün nakliyesi ve montajı (gerekli ekip ve ekipman) firmaya ait olacaktır. 


